PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DE PPRL-1200

g Zal‘agoza 'RIESGOS LABORALES I i
AYUNTAMIENTO — O — = —_— =

|

[Edicién: 12 ) IFecha 31/03/2014 Pagina 1 de 15

i TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, IMPLANTACION Y PUESTA AL DIA DE LOS

| PLANES DE AUTOPROTECCION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA
ESTATAL AUTONOMICA Y LOCAL. |

’_EFA\BORABG_;EOR: “TECNICOS| REVISADO POR: SERVICIO DE| Aprobado por LA

DE PREVENCION PREVENCION Y  SALUD| CONSEJERA DE
LABORAL PARTICIPACION |

| CIUDADANA Y REGIMEN!

‘ INTERIOR |

‘ Fecha: Junio 2012 Fecha:{Febrero 2014 Fecha: 1/17'-4/2014/\

| Firma: :

|

L _

Procedimiento 1200

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION,
IMPLANTACION Y PUESTA AL DIA DE LOS
PLANES DE AUTOPROTECCION DE LOS
EDIFICIOS PUBLICOS EXIGIDOS EN LA
NORMATIVA ESTATAL, AUTONOMICA Y
LOCAL.

PPRL_1200_TF.DOC



PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DE‘ _
g Zal’agoza | RIESGOS LABORALES | PPRL-1200
| .

AYUNTAMIENTO

[Edicién: 12 Fecha: 31/03/2014

| TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, IMPLANTACION Y PUE
PLANES DE AUTOPROTECCION DE LOS EDIFI
| ESTATAL, AUTONOMICA Y LOCAL.

iNDICE
1.- Objeto
2.- Alcance
3.- Documentacion y Normativa de Referencia
4.- Definiciones
5.- Realizacion
6.- Implantacion
7.- Responsabilidades
8.-  Anexos
|- —— . s
!FECHA

PPRL_1200_TF.DOC

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR

fpégina_z de 15

; STA AL DIiA DE LO
ClIOS PUBLICOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA




PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DE
- §) Zaragoza

RIESGOS LABORALES
AYUNTAMIENTO I D e

L - - [Edicion: 12 _ J_F(_acha: 31/03/2014 ]_P_égina 3de15
" TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, IMPLANTACION Y PUESTA AL DIiA DE LOS
| PLANES DE AUTOPROTECCION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA
‘ ESTATAL, AUTONOMICA Y LOCAL.

PPRL-1200

1.- OBJETO

Establecer la forma de elaborar, implantar y poner al dia los Planes de Autoproteccion, de los centros
y dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza exigidos en las Normativas Estatal, de la Comunidad
Auténoma de Aragdn y Municipal de Proteccion contra Incendios y

Es importante destacar la diferencia entre un “Plan de Autoproteccion” (ver apartado 4: Definiciones)
que se exige de forma genérica en la Ley 2/1985 de Proteccién Civil y de forma especifica en el R.D.
393/2007 "Norma Basica de Autoproteccion” y en la Ordenanza Municipal de Proteccién contra
Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza y unas “Medidas de Emergencia” exigidas en Ley 31/95 de
Prevencion de Riesgos Laborales El primero contiene al segundo (capitulo 6 del Plan de
Autoproteccion) y no a la inversa.

La forma de elaborar, implantar y poner al dia las medidas de emergencia (Plan de Actuacién ante
Emergencias) exigidas en la Ley 31/95 de Prevenciéon de Riesgos Laborales, se indica en el PPRL
1201 del Ayuntamiento de Zaragoza (Procedimiento para la Elaboracién, Implantacién y Puesta al Dia
de las Medidas de Emergencia exigidas en el articulo 20 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales).

El Plan de Autoproteccion debera permitir alcanzar los siguientes objetivos:

a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la actividad en él
desarrollada, la peligrosidad de los distintos sectores y los medios de proteccion disponibles,
las carencias existentes seglin normativa vigente y las necesidades que deban ser atendidas
prioritariamente.

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de proteccién y las instalaciones generales.

c) Evitar las causas origen de las emergencias.

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia
en las acciones a emprender para el control de las emergencias.

e) Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cédmo deben actuar ante una
emergencia y en condiciones de normalidad para la prevencion de la misma.

f) Establecer sistemas de comunicacién con las ayudas exteriores (bomberos, ambulancias,
policia, etc.)

2.- ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacién a todos los edificios y centros municipales del Ayuntamiento de
Zaragoza, en los que es aplicable el R.D. 393/2007 “Norma Baésica de Autoproteccion de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan origen a situaciones de
emergencia’.

3.- DOCUMENTACION Y NORMATIVA DE REFERENCIA

e LEY 2/1985, de 21 de enero, sobre Normas Reguladoras de Proteccion Civil (BOE n°22 de 25 de
enero).
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales (BOE n°269 de 10 de

noviembre).

e LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del Marco Normativo de Ia Prevencién de riesgos
Laborales (BOE n° 298 de 13 de diciembre).

* REAL DECRETO 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Basica de Proteccién
Civil. (B.O.E. N° 105 de 1 de mayo), modificado por el R.D. 1276/2011, de 16 de septiembre.

* REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios (BOE de 14 de diciembre).

* REAL DECRETO. 485/1997, de 14 de abril, donde se establecen las disposiciones minimas para
la sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. N° 97, de 23 de abril).

* REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones minimas
de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (BOE n°97 de 23 de abril).

* REAL DECRETO 314/2006, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion (B.O.E. n° 74, de 28 de marzo), modificado por el R.D. 173/2010, de 19 de febrero, y
R.D. 314/2006 de 17 de marzo.

e REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoprotecciéon de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan origen a situaciones de emergencia (B.O.E. n° 72 de 24 de marzo, modificado por el R.D.
1468/2008 de 5 de septiembre).

e ORDENANZA MUNICIPAL de Proteccidn contra Incendios de Zaragoza, (BOP de 7 de enero de

2011).

4.- DEFINICIONES

Plan de Autoproteccion: Documento que establece el marco organico y funcional previsto para una
actividad, centro, establecimiento, espacio, instalacién o dependencia con el objeto de prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas o los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles
situaciones de emergencia en edificios en los que es aplicable el Real Decreto 393/2007.

Plan de Actuacion ante Emergencias: Documento basico que recoge la organizacion, los medios y
los procedimientos para abordar las situaciones de emergencia en edificios o centros en los que no
es aplicable el Real Decreto 393/2007.

Jefe de Emergencia: Persona responsable maximo de la Seguridad, con autoridad y capacidad de
gestion, podra delegar dicha gestion en el Jefe de Seguridad pero mantendra la maxima
responsabilidad y la capacidad de supervision.

Jefe de Seguridad: Es la persona que asume la maxima responsabilidad técnica de las acciones
contra la emergencia, hasta la llegada de los servicios de apoyo externos, coordinando los Equipos
de Emergencia para optimizar las actuaciones segun las causas y consecuencias derivadas de la
emergencia y conseguir su control.

Equipos de Emergencia: Aquellos equipos nombrados en cada centro para realizar algunas

acciones concretas y especificas recogidas en el Plan de Autoproteccion/ Plan de Actuacién ante
Emergencias.
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Establecimiento: Todo edificio destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo
proyecto de obras de construccion o de reforma, asi como el inicio de la actividad prevista, sea objeto
de control administrativo.

5.- REALIZACION

Para la elaboracion del Plan de Autoproteccion, se seguira lo establecido en el anexo Il del
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Bésica de Autoproteccion.

En el caso de los edificios y establecimientos, que estén afectados por reglamentaciones
sectoriales que les obliguen a la redaccion de Planes de Autoproteccién Especificos, deberan
redactarse siguiendo esas reglamentaciones sectoriales.

El Plan de Autoproteccion se estructura en capitulos con el siguiente contenido:

- Capitulo 1: Identificacién de los titulares y del emplazamiento de la actividad
- Capitulo 2: Descripcion de cada una de las actividades y del medio fisico desarrolladas.
- Capitulo 3: Inventario, andlisis y evaluacién de riesgos.

- Capitulo 4: Inventario y descripcion de las medidas y medios de autoproteccion.

- Capitulo 5: Programa de mantenimiento de las instalaciones.

- Capitulo 6: Plan de Actuacién ante Emergencias.

- Capitulo 7: Integracién del Plan de Autoproteccion en otros de ambito superior.

- Capitulo 8: Implantacién del Plan de Autoproteccion.

- Capitulo 9: Mantenimiento de la eficacia y actualizacion del Plan de Autoproteccion.

El Servicio de Prevencién y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza, después de analizar la
normativa nacional, autonémica y local sobre Planes de Autoproteccion, considera que:

5.1. El Servicio gestor del edificio objeto del Plan es responsable de los capitulos:
Capitulo 1: Identificacion de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

Capitulo 7: Integracion del Plan de Autoproteccion en otros de ambito superior.

Capitulo 8: Implantacion del Plan de Autoproteccion
Colaboraran en la Implantacién el Servicio de Prevencion y Salud Laboral y el Servicio
Contra Incendios Salvamento y Proteccion Civil

Capitulo 9: Mantenimiento de la eficacia y actualizacién del Plan.

5.2 El Servicio de Conservacién de Arquitectura, dadas las competencias que le son atribuidas,
debido a que una parte del Plan de Autoproteccion esta ligado a las caracteristicas constructivas y a
las de disefio arquitectonico del edificio, sera el responsable de la elaboracion y mantenimiento de los
capitulos:

- Capitulo 2: Descripcion del medio fisico donde se desarrollan las actividades.
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- Capitulo 4: Inventario y descripcién de las medidas y medios de autoproteccion.

- Capitulo 5: Programa de mantenimiento de las instalaciones.

5.3 El Servicio de Prevencion y Salud Laboral: Sera el responsable de la redaccién del

- Capitulo 2: Descripcién de cada una de las actividades.
- Capitulo 3: Inventario, analisis y evaluacion de riesgos.

- Capitulo 6: Plan de Actuacion ante Emergencias.
- Capitulo 9: Mantenimiento de la eficacia y actualizacién del Plan.

5.4 E| Servicio Contra Incendios, Salvamento y Proteccion Civil: Sera el responsable de la
elaboracién de un informe, en cuanto a prevencion de incendios.

Asi mismo, una vez redactado todos los capitulos que contiene el Plan de Autoproteccién, emitira un
informe para la validaciéon del mismo.

En el caso de establecimientos que estén ubicados en un edificio que cuente con Plan de
Autoproteccién , se deberan establecer los mecanismos para integrar el plan parcial de cada
establecimiento en el general del edificio, o bien cuando las caracteristicas constructivas especificas
del edificio, o las actividades que se realizan lo aconsejen, como una mayor garantia de proteccion
tanto de los ocupantes como de sus bienes, se elaborara un Plan de Autoproteccion Integral Unico
para el edificio.

Se deben definir los mecanismos de difusién y control de esta documentacién, considerando que en
los Planes de Autoproteccion puede haber informacién de caracter confidencial.

6.- IMPLANTACION

Tiene como objetivo organizar los recursos humanos y los medios técnicos para la prevencion de los
riesgos que pudieran provocar una emergencia, la intervencién, en su caso coordinando los medios
internos y externos, para una posible evacuacion, que evite dafios irreparables.

6.1. La Implantacion de los Planes de Autoproteccién corresponde al Jefe de Servicio gestor del
edificio, podra delegar la gestion de la Implantacién, pero mantendra la maxima responsabilidad y la
capacidad de supervision.

6.2. El Jefe de Servicio gestor del edificio objeto del Plan con el asesoramiento del Servicio de
Prevencion y Salud Laboral, establecera el modo de consulta a los representantes de los trabajadores
de la designacién de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia, en cumplimiento a
lo establecido en el articulo 33 punto 1 apartado c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales y en la Ley 2/1985 de 21 de enero sobre Proteccion Civil.

En el anexo 8.2 se adjunta, como documento orientativo un modelo de consulta.

PPRL_1200_TF.DOC

| TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, IMPLANTACION Y PUESTA AL DIiA DE LOS
| PLANES DE AUTOPROTECCION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA
~ ESTATAL, AUTONOMICA Y LOCAL. |




| |
‘PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DE‘PPRL 1200 |

Zara g0za | RIESGOS LABORALES

AYUNTAMIENTO

|| EdIClon 12 JFecha 31/03/2014 B lPaglna 7de 15

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, IMPLANTACION Y PUESTA AL DIiA DE LOS
| PLANES DE AUTOPROTECCION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS EXIGIDOS EN LA NORMATIVA
| ESTATAL, AUTONOMICA Y LOCAL. ||

6.3.- El Jefe de Servicio gestor del edificio objeto del Plan designara a los Equipos de Emergencia
asesorado por el Servicio de Prevencion y Salud Laboral.

Es condicion imprescindible del personal de los diferentes Equipos de Emergencia que sus puestos
de trabajo se encuentren en el edificio donde tienen que prestar el apoyo.

En el anexo 8.3 se adjunta un documento orientativo.

Su formacién inicial y periddicas, correspondera a los Servicios de Prevencion y Salud Laboral y
Contra Incendios, Salvamento y Proteccién Civil.

6.4.- Son elementos claves en los Equipos de Emergencia, el Jefe de Emergencia y el Jefe de
Seguridad.

— EI Jefe de Emergencia (Jefe de Servicio gestor del edificio objeto del Plan) es la méxima
autoridad durante la Emergencia.

- ElI Jefe de Seguridad, por ser el primero que acude al lugar de la emergencia y da las érdenes
al resto de los equipos es la maxima autoridad en el centro de trabajo hasta la llegada de las
ayudas exteriores y del Jefe de Emergencia (si su ubicacién fisica no se corresponde con el
inmueble donde se estad produciendo la emergencia), debera ser conocedor con profundidad
del centro, tanto instalaciones como los diferentes locales y las actividades de los mismos.

6.5.- Se realizaran Simulacros anuales, segun establece el R.D. 397/2007 en el punto 3.6 apartado 4,
para evaluar, asegurar la eficacia y operatividad de los Planes de Actuacién ante Emergencias. En los
anexos 8.4. y 8.5 se adjunta un modelo orientativo de informe para la preparacioén y valoracién de un
simulacro de evacuacién.
Finalizado el Simulacro de Evacuacién el Jefe de Emergencia y el Jefe de Seguridad firmaran el Acta
del Simulacro (anexo 8.6)

6.6.- El Jefe de Emergencia como maximo responsable de la implantacion del Plan es el que gestiona
la realizacién del Simulacro y para ello debera:

- Solicitar por medio de un Fax al Jefe de Servicio Contra Incendios Salvamento y Proteccién Civil,
colaboracién para la preparacion y ejecucion del Simulacro.

- Informar al Servicio de Prevencién y Salud Laboral para asesoramiento y colaboracion de la fecha
acordada por el Servicio Contra incendios Salvamento y Protecciéon Civil de la ejecucion del
Simulacro.

- Programar y asistir a la reuniéon en la que participaran ademas, el Jefe de Seguridad, los
representantes del Servicio Contra incendios Salvamento y Proteccion Civil y los del Servicio de
Prevencién y Salud Laboral para preparar el Simulacro.

- Solicitar permiso de las autoridades en caso de que se prevea que puedan ocasionarse
problemas (trafico, edificios oficiales situados en las inmediaciones, etc.).

En todos los casos, colaboraran en la Implantacion: el Servicio de Prevenciéon y Salud Laboral, los
Delegados de Prevencion y los Servicios Contra Incendios, Salvamento y Proteccién Civil, de
Conservacion de Arquitectura y de Talleres y Brigadas.

6.7.- Se considerara implantado un Plan de Autoproteccién cuando:
e El personal esté formado e informado.
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Esteén establecidos los mecanismos de informacién a los usuarios.

* Esté establecida la planificacion de medios y recursos.
Se haya realizado un primer simulacro de evacuacion y se hayan realizado, en su caso, las
mejoras oportunas.

7.- RESPONSABILIDADES

Cabe recordar la obligacién legal que empresa y trabajadores tienen en cuanto a las funciones y
responsabilidades en materia de Prevencion de Riesgos Laborales en general y en las medidas de
Emergencia en particular.

Por un lado el empresario ostenta la obligacién de designar a los trabajadores encargados de las
medidas de Emergencia (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales,
modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre) y por otro los trabajadores estan obligados a
participar en los planes de su centro de trabajo, obligacion que es innata a todos los ciudadanos (Ley
2/85, de 21 de enero, sobre Proteccion Civil) y a las medidas de prevencion adoptadas por su propia
seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales).

7.1.-La forma de planificar las mejoras técnicas (compartimentacion, deteccion, alarmas, extintores,
etc.) propuestas en el Plan de Autoproteccion, serd responsabilidad del Jefe de Servicio gestor del
edificio objeto del plan y para ello contara con la colaboracion de otros Servicios Municipales
(Conservacion de Equipamientos, Prevencién y Salud Laboral, Contra Incendios, Salvamento y
Proteccién Civil, Talleres y Brigadas), u otras entidades externas si asi se considera.

7.2.- El Jefe de Servicio gestor del edificio objeto del Plan sera el responsable del mantenimiento de
las instalaciones de proteccién contra incendios.

7.6. El Servicio de Prevencion y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza establecera los
mecanismos de difusién, control y archivo de la documentacion generada en los Planes de
Autoproteccion.

7.7.- El Servicio de Conservacion de Arquitectura sera el responsable del control y actualizacioén de
los capitulos o parte de los mismos a él encomendados: 2,4y5.

7.8. El Servicio Contra Incendios, Salvamento y Proteccion Civil controlara el adecuado
mantenimiento de las instalaciones de proteccién contra incendios.

7.9.- El Jefe de Emergencia podra contar con el apoyo si lo considera necesario de un Comité de
Seguridad interno, formado por:
* Jefe de Emergencia.
* Jefe de Seguridad.
* Jefes de los Equipos de Emergencia.
* Asesores externos que considere oportunos del Servicio de Prevencién y Salud Laboral y
del Servicio Contra Incendios, Salvamento y Proteccion Civil.
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8.- ANEXOS
8.1.- Lista de control de distribucion de documentos.

8.2.-.Documento de consulta para la designaciéon de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia.

8.3.-.Designacién de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
8.4..- Modelo informe preparacion simulacro de evacuacion.
8.5.- Modelo informe resultado simulacro de evacuacion.

8.6.- Modelo informe acta final simulacro de evacuacion.
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ANEXO 8.2

CONSULTA SOBRE LA DESIGNACI ON DE LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LAS MEDIDAS DE |
EMERGENCIA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 33 punto 1 apartado c) de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, donde se indica que se debera consultar a los
trabajadores, con la debida antelacion, las decisiones relativas a la designacion de los
trabajadores encargados de las medidas de emergencia, se comunica que este centro de
trabajo (... ) tiene previsto nombrar a los abajo resenados, en base
a sus condiciones psicofisicas y formacion, asi como la ubicacion de su puesto de trabajo y
horarios.

En el caso de que desee hacer alguna objecién o sugerencia al respecto y, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 36.3 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencioén de
Riesgos Laborales, en el plazo de 15 dias debera emitir el correspondiente informe.

Relacion de personal previsto:

...............................................................................................................................................................................................

Fdo: Jefe de Emergencia

Recibi,uierrennnees
Fdo (Delegados de Prevencion):
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ANEXO 8.3

| DESIGNACION DELOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LAS MEDIDAS DEEMERGENCIA |

Le comunicamos que ha sido designado’ para formar parte del grupo de personas dentro del
Edificio/Centro de ... snesssssssnns encargadas de las medidas de emergencia, a
tenor de lo exigido en el art. 20 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

En funcién de lo exigido en el punto 1c del articulo 33 de dicha Ley, su nombramiento ha sido
consultado previamente con los representantes de los trabajadores.

Rogandole firme el duplicado de esta carta como acuse de recibo y aceptaciéon del

nombramiento.

I.C. de Zaragoza a.............. de. s de

Fdo s

Jefe de Emergencia

'El trabajador debera comunicar cualquier situacion que afecte a ésta designacion,
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ANEXO 8.4

el ' MODELO INFORME PREPARACION SIMULACRO DE EVACUACION o

1. TIPO DE EMERGENCIA:

INCENDIO O AMENAZA DE BOMBAL] OTRAS L1

2.- LOCALIZADA EN:

BIBLIOTECA ] AULASO] SALON DE ACTOS O

TERRAZA ] CAFETERIAO CUARTOS DE INSTALACIONES OJ

3.- DETECTADA POR:

VISITANTED TRABAJADOR([] SISTEMA DE DETECCION ]
W AL S ey et e e - R e i SR

HORARIO ATENCION AL PUBLICO I FUERA DE HORARIO ATENCION PUBLICO U]

5.- NIVEL DE EMERGENCIA:

------------------------------

CONATOU PARCIALO GENERALO]

6.- EQUIPOS A INTERVENIR:

......................................

E.PLO E.AE.OI E.PA.L] EAC]
7.- AYUDAS EXTERIORES:
NO SE RECURRIRA O SE RECURRIRA A: Bomberos [J

Policia Nacional O

Servicios Sanitarios O

8.- EVACUACION A EFECTUAR:

........................

SIN EVACUACION EVAC. PARCIALL] EVAC. GENERALL]

...........................................................

9.- ESTAMENTOS EXTERNOS A AVlSAR

...........................................................

POLICIA NACIONAL O POLICIA LOCAL O] OTROS O
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ANEXO 8.5
B _ MODELO INFORME VALORACION DEL SIMULACRO DEEVACUACION |

10.- TIEMPO:

...........................................................

FECHA...................... | HORARIO......................| ESTIMADO SIMULACRO...............

11.- VALORACION DE LA EVACUACION:

................................................................................................

Valoracién de los trabajadores o usuarios Si NO

..........................................................

¢Siguen las indicaciones de los Equipos de Emergencia?

:Dejan las puertas y ventanas cerradas?

;Mantienen el orden y el silencio?

Otras incidencias

Valoracidén de los Equipos de Emergencia si NO

iSiguen el orden de la Evacuacion?

¢Revisan la ocupacion final marcando las puertas?

iSerealiza el recuento en el Punto de Reunién?

Otras incidencias

12.- VALORACION DE LAS VIAS DE EVACUACION: sl NO

.........................................

...............................................................................................................

:Se forman tapones durante la Evacuacién?

:Estan libres de obstaculos las vias?

¢Funciona el alumbrado de Emergencia?

¢Es audible la senal de alarma?

Otros

13.- OBSERVACIONES:
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ANEXO 8.6

| _ MODELO INFORME ACTA FINAL SIMULACRO DE EVACUACION. |

o DATOS DE IDENTIFICACION
— Edificio/Centro de Trabajo:
— Superficie:
— N¢ de Trabajadores:
— Fecha Plan de Actuacioén ante Emergencias:
— Jefe de Emergencia:Jefe de Seguridad:

o SIMULACRO DE EVACUACION
— Fecha
— Tipo de Emergencia:
— Localizada:
— Nivel de Emergencia:
— Tipo de Evacuacion:
— N® de Observadores:
— Personas evacuadas:
— Tiempo empleado:

e ME/JORAS AREALIZAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

...............................................................................

— Responsable
—Fecha

o NECESIDAD DE REVISAR EL PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS
— Puntos a modificar

Fdo. Jefe de Seguridad Fdo. Jefe de Emergencia
D... D...
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